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вивалентной результирующей нагрузки станции и,
соответственно, постоянство величины и частоты
генерируемого напряжения микроГЭС при усло
вии динамического автоматического регулирова
ния балластной нагрузки активноиндуктивного
характера. При изменении мощности полезной на
грузки станции от 30 до 100 % погрешность стаби
лизации модуля эквивалентной нагрузки не пре
вышает ±1 %, фазы – 7,8 %. Величина и соотноше
ние активной и реактивной мощностей балластной
нагрузки должно соответствовать номинальным
параметрам полезной нагрузки микроГЭС.
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Воздушная линия электропередачи – устрой
ство для передачи электроэнергии по проводам,
расположенным на открытом воздухе и прикре
пленным с помощью изолирующей конструкции
и арматуры к опорам [1]. К протяжённым воздуш
ным линиям относят линии длиной более 300 км,
как правило, номинальным напряжением 330 кВ и
выше.
Особенностью моделирования протяженных
линий электропередачи является необходимость
учета распределенности их параметров [2]. Эта
особенность находит свое отражение в задаче
идентификации погонных параметров, используе
мых при построении математических моделей ли
ний для решения проектных и эксплуатационных
задач.
Важной эксплуатационной задачей электро
энергетических систем является обеспечение бы
строго и точного определения мест повреждения
(ОМП) на линиях электропередачи с целью прове
дения ремонтновосстановительных работ. Извест
но несколько алгоритмов решения этой задачи.
В некоторых из них, в частности, в дистанцион
ных алгоритмах ОМП на воздушных линиях по па
раметрам аварийного режима используются погон
ные параметры линии, а именно: r0, x0 – погонные
активное и реактивное сопротивления, Ом/км; g0,
b0 – погонные активная и реактивная проводимо
сти, 1/(Ом.км) [3].
От точности учета погонных параметров зави
сит точность определения мест повреждения. По
грешность учета погонных параметров возникает
изза влияния температуры, проводимости грунта,
токовой нагрузки, наличия врезок, а также изза
неточности учета среднегеометрического расстоя
ния между проводами фаз. В настоящее время
в практике проведения электрических расчетов
и при ОМП на линиях электропередачи влияние
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этих факторов учитывается приближенно, по
скольку при формировании схем замещения линий
используются усредненные справочные данные о
величинах погонных параметров. Необходимость
уточнения параметров схем замещения элементов
электрических сетей, в том числе и линий электро
передачи, неоднократно отмечалась в технической
литературе [4–8].
Используемые ранее алгоритмы идентифика
ции параметров схем замещения линий электропе
редачи [6–8] базируются на информации, получае
мой с помощью регистраторов аварийных сигна
лов. Регистраторы позволяют измерять и записы
вать достаточную для этих алгоритмов информа
цию в виде массивов мгновенных значений (ММЗ)
токов и напряжений по концам линии электропе
редачи, представленной в виде элементов с сосре
доточенными параметрами.
Рассмотрим возможности построения новых
алгоритмов определения погонных параметров
протяженной линии электропередачи на основе
ММЗ токов и напряжений. Для этого представим
ее схемой симметричного четырехполюсника и эк
вивалентной симметричной Побразной схемой
замещения (рис. 1) [2].
Рис. 1. Схемы замещения линии электропередачи: а) четы#
рёхполюсник; б) П#образная
Пассивный четырехполюсник (рис. 1, а) харак
теризуется обобщенными коэффициентами A, B, C,
D, определяемыми через погонные параметры. Для
протяженных линий электропередачи длиной l эти
коэффициенты имеют вид гиперболических зави
симостей [2]:
где – волновое сопротивле
ние; – коэффи
циент распространения электромагнитной волны
по линии.
Взаимозависимость между волновыми параме
трами ZВ, γ0 и погонными параметрами линии по
зволяет определять последние через постоянные A,
B, C четырехполюсника. Соответствующие расчет





Как следует из выражений (1)–(4), для вычи
сления волновых и, соответственно, погонных па
раметров линии электропередачи необходимо вна
чале определить постоянные A, B, C замещающего
четырехполюсника. Возможны два способа опре
деления этих постоянных.
В первом из них используются вычисленные
по ММЗ векторные значения токов I1, I2 и фазных
напряжений Uф1, Uф2 [9]. Эти значения рассматрива
ются как постоянные коэффициенты в основных
уравнениях четырехполюсника, записанных относи
тельно начала и конца линии электропередачи [2]:
(5)
Искомыми параметрами в уравнениях (5) явля
ются постоянные A, B, C, D четырехполюсника.
Поскольку
(6)
то для решения задачи можно ограничиться тремя
любыми уравнениями из группы (5).
Примем для определенности во внимание три
первых уравнения из (5) и с учетом равенства (6)
составим требуемую систему уравнений:
(7)




Во втором способе используется эквивалентная
четырехполюснику промежуточная симметричная
Побразная схема замещения (рис. 1, б), включа
ющая продольное сопротивление Z=R+jX и две рав
ные поперечные проводимости Y=G+jB. Здесь
R, G – вещественные (активные), а X, B – мнимые
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Постоянные A, B, C, D симметричного четырех
полюсника определяются через параметры Поб
разной схемы замещения по формулам перехода [2]:
(11)
При определении параметров промежуточной
Побразной схемы замещения не требуется вычи
сление векторных значений токов и напряжений
по концам линии электропередачи. На основе
ММЗ вычисляются лишь абсолютные значения 
этих величин.
В основе алгоритма вычислений параметров




Формуле (12), являющейся одной из реализа
ций закона Ома, ставится в соответствие условная
схема замещения, содержащая проводимость Y,
рис. 2.
Рис. 2. Условная схема замещения с проводимостью Y
Напряжение UфΣ12 и ток IΔ12 в этой схеме опреде
ляются по математическим соотношениям в фор
ме ММЗ [10].
Алгоритмы определения погонных параметров
протяженной линии по первому и второму спосо
бам приведены в Приложении.
Преимуществами второго способа определения
комплексных постоянных четырехполюсника яв
ляется более полное использование первичных
данных в форме ММЗ и отсутствие процедур вы
числения векторных значений токов и напряже
ний по концам линии электропередачи. Однако
эти преимущества не являются решающими для
выбора этого способа при решении всех задач, свя
занных с ОМП. Необходимы дополнительные
сравнительные исследования при решении кон
кретных задач.
Алгоритмы определения погонных параметров
протяженной воздушной линии электропередачи
были апробированы на примере одноцепной воз
душной линии номинальным напряжением
500 кВ, протяженностью 600 км, выполненной с
расщеплением фазы на три провода марки
АС500/64. Расстояние между центрами расщеплён
ных фаз по горизонтали – 12 м. Расщеплённые
провода расположены по вершинам равносторон
него треугольника со стороной – 40 см, диаметр
провода – 30,2 мм. Линия питает нагрузку
S2=600+j250 МВА. Погонные параметры линии
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Погонные параметры линии 
В результате расчета были получены ММЗ то
ков и напряжений в начале и конце линии с шагом
дискретизации Δt=0,1 мс, с использованием кото
рых производились расчеты по первому и второму
алгоритмам. Результаты расчетов представлены
в табл. 2.
Таблица 2. Результаты расчетов по алгоритмам 1 и 2
Эталонные погонные параметры линии, табл. 1,
и погонные параметры, определенные по первому
и второму алгоритмам, табл. 2, совпадают, что под
тверждает работоспособность алгоритмов.
Выводы
1. На основе уравнений длинной линии с исполь
зованием регистраторов аварийных сигналов
апробированы алгоритмы идентификации по
гонных параметров протяженной линии элек
тропередачи с распределенными параметрами.
2. Промежуточным этапом решения задачи явля
ется определение обобщенных постоянных за
мещающего четырехполюсника через вектор
ные значения токов и напряжений по концам
линии или по параметрам эквивалентной Поб
разной схемы замещения. Постоянные четы
рехполюсника определяют из условий конкрет
ной задачи.
3. Получена высокая точность соответствия по
гонных параметров, определённых по предста
вленным алгоритмам, и эталонных погонных
параметров.
Параметр Алгоритм 1 Алгоритм 2
А 0,807+j0,014 0,806+j0,014
B, Ом 11,295+j168,747 11,299+j168,775
C, См –6,394.10–6+j2,072.10–3 –6,402.10–6+j2,072.10–3
D 0,807+j0,014 0,806+j0,014
ZВ, Ом 285,544–j9,987 285,549–j9,989
γ0 3,9.10–5+j1,055.10–3 3,9.10–5+j1,055.10–3
r0, Ом/км 0,022 0,022
x0, Ом/км 0,301 0,301
g0, 10–9 См/км 7,333 7,332
b0, 10–6 См/км 3,694 3,695
L, км r0, Ом/км x0, Ом/км g0, 10–9 См/км b0, 10–6 См/км
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В качестве исходных данных для вычисления
волновых и погонных параметров линии использу
ют ММЗ токов и фазных напряжений в начале
и конце линии i1(tj), uф1(tj), i2(tj), uф2(tj), получаемые
с помощью регистраторов аварийных сигналов при
количестве отсчетов на периоде основной частоты.
Алгоритм 1
1) Вычисляют значения токов и напряжений
в векторной форме с использованием обобщен
ных векторов:
Процедура включает вычисление действующих
значений параметров
и фазовых углов между векторами
при этом ось отсчета фазовых углов можно совме
стить с любым из рассматриваемых векторов;
2) определяют обобщенные постоянные четырех
полюсника по формулам (8)–(10);
3) вычисляют волновые и погонные параметры
линии по формулам (1–4).
Алгоритм 2
1) Находят ММЗ напряжения uΣ12(tj)  и тока uΔ12(tj)
в ветви с проводимостью Y (рис. 1, б):
2) вычисляют действующее значение тока  (рис. 2):
3) определяют активную P12 и реактивную Q12 мощ
ности в ветви с проводимостью Y:
4) находят параметры поперечной ветви схемы за
мещения:
5) находят потери мощностей в поперечных ве
твях Побразной схемы замещения (рис. 1, б):
где Uф1, Uф2, UфΣ12 – действующие значения фазных
напряжений.
6) находят потоки мощностей со стороны узлов 1
и 2 Побразной схемы замещения:
1 1 1 1
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7) определяют потери мощностей и квадрат по
терь напряжения на сопротивлении Z:
8) вычисляют параметры продольной ветви схемы
замещения:
9) находят обобщенные постоянные четырехпо
люсника по формулам (11);
10)вычисляют волновые и погонные параметры
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При всем многообразии причин, вызывающих
перенапряжения в системах электроснабжения,
их принято делить на две группы: внутренние
и внешние перенапряжения. К последним, до не
давнего времени, относили только грозовые пере
напряжения. Однако, на основании исследований,
выполненных в последние годы, к ним следует от
нести также перенапряжения, обусловленные про
теканием в электрических сетях геоиндуцирован
ных токов. Естественным источником этих токов
являются мировые геомагнитные бури, периодиче
ски возникающие на Земле в результате солнечной
активности. Соответственно, наиболее часто и с
высокой интенсивностью эти возмущения наблю
даются в так называемой авроральной зоне – поло
се широт от 60 до 70°. По результатам мониторин
га, величины геоиндуктированных токов в элек
трических сетях 330 кВ для таких широт лежат
в интервале 2…7 А, а их редкие кратковременные
всплески могут достигать 15…25 А [1].
Повторяемость геомагнитных бурь зависит
от фазы 11летнего цикла солнечной активности и,
чаще всего, наблюдается спустя 3–4 года после
прохождения ее максимума. Скорость нарастания
токов электроджетов составляет у мощных геомаг
нитных бурь до 400 А/с, а магнитных вариаций
до 500 нТл/мин. В этот период активность излуче
ния Солнца может возникать такой силы, которая
вносит перебои в работу спутников на орбите, ме
шает работе сотовой связи, влияет на электромаг
нитную обстановку и надежность в системах элек
троснабжения. В настоящее время активность
Солнца, несмотря на новый 11летний цикл актив
ности, минимальна, но возможно, что после нес
кольких лет чрезвычайно низкой солнечной актив
ности и отсутствия сильных вспышек, Солнце
вновь начнет набирать силу и увеличивать актив
ность.
Электромагнитная обстановка в системах элек
троснабжения определяется проницаемостью элек
тромагнитных полей в любую точку пространства
и взаимным превращением кондуктивной помехи
в индуктивную и наоборот. В один и тот же момент
времени на систему электроснабжения воздейству
ют поля различных источников и электромагнит
ные помехи, в том числе и геомагнитные возмуще
ния. Электромагнитные помехи оказывают суще
ственное влияние на нормальную работу энергоси
стем, что может привести к ухудшению их работы,
сбоям, выходу из строя и развитию аварий с причи
нением вреда здоровью и жизни людей.
Известно, что протекание по обмоткам сило
вых трансформаторов и трансформаторов тока
квазипостоянных геомагнитных токов, амплитуды
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